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IA. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

Objet du contrat

Le contrat de partenariat porte sur la conception, la construction et le
financement d’un gymnase et d’immeubles de bureau ainsi que sur les
opérations de gros entretien et de renouvellement (GER) du gymnase.

Les ouvrages concernés par le contrat sont donc un gymnase et des
immeubles de bureau, ces deux ouvrages devant faire 'objet d’une division
en volume au titre de la valorisation du volume correspondant aux
immeubles de bureau.

Le gymnase sera utilisé par les associations sportives du quartier et également
mis a disposition du collége construit a proximité. Il comprendra des locaux
annexes (vestiaires, chaufferie, locaux de rangements, loge gardien, salle de
convivialité et bureau). Il devra également comporter des issues autonomes.

L'immeuble de bureaux devra quant a lui étre construit selon les conditions
décrites dans le cahier des charges de la ZAC et devra utiliser au maximum
les possibilités constructives telles qu’issues de la réglementation. Il devra
également se conformer a la derniére réglementation en matiére de
performance énergétique, ce a quoi la Ville attache une importance
particuliere.

La mission de conception du Partenaire est une mission de conception totale
des ouvrages objets du contrat : elle couvrira ainsi 'ensemble des missions
de conception nécessaires a la construction des ouvrages (gymnase et
immeubles de bureau).

Les opérations de gros entretien et de renouvellement (GER) assurées par
le Partenaire concerneront uniquement le gymnase.

Nature du contrat

Le contrat de partenariat public privé (PPP) permet a une collectivité
publique de confier a un partenaire privé la mission globale de financer,
concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des
équipements publics et services concourant aux missions de service public
de P'administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement
effectué par la personne publique et étalé dans le temps.

Il a pour but d’optimiser les performances respectives des secteurs public et
privé pour réaliser dans les meilleurs délais et conditions les projets qui
présentent un caractére d’urgence ou de complexité pour la collectivité.

Date signature du contrat

Le 16 juillet 201 |

Date de prise d’effet du contrat

Le contrat de partenariat entre en vigueur a compter du | janvier 2012.

Echéance du contrat

Le contrat de partenariat prendra fin le 30 juin 2038.

Durée du contrat

Le contrat de partenariat est prévu sur 318 mois soit: 300 mois
d’exploitation du gymnase et |8 mois pour la conception et la construction
des ouvrages.

Dénomination sociale du co-
contractant

SAS OCDL (OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS
LOCATIONS)
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Coordonnées

Siege social :

2 Place du Général Giraud — CS 21206 — 35012 RENNES Cedex
T. 02 23 42 40 40

Agence Pays de la Loire :

34, rue de Strasbourg — CS 70213 — 44002 NANTES Cedex |
T.02 4047 47 77

Organigramme nominatif des
dirigeants

Président : M. Michel GIBOIRE
Directeur Général : M. Francois GIBOIRE

Répartition du capital social

100 % familial

Les services fournis

I. Mise a disposition du gymnase

2. Gros entretien et renouvellement

Les tarifs des services fournis

|. Mise a disposition du gymnase : 2 788 920 € HT

2. Gros entretien et renouvellement : 17 590,00 € HT / an

Les installations

Cf Notice Indice B du 05.04.2013 annexée a I'avenant | au PPP du 01.07.2013

Le Partenaire prend a sa charge I'ensemble des impots, taxes, redevances
et contribution de toute nature, liés a I'exécution de ses obligations au titre

Le partage des charges entre le | du contrat. La rémunération qui lui est versée est réputée tenir compte de

propriétaire et le mainteneur

'ensemble de ces charges

La Ville reste cependant redevable, le cas échéant, de la taxe fonciére et de
la taxe d’enlévement des ordures ménagéres relatives au gymnase et gére
le réglement de ses consommations en eau, en chauffage et en électricité.
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DIFFUSION

Ville de Nantes

Exploitation +

Maintenance
courante

Direction Générale Finances
Gestion

F.02 40 41 59 64 Programmation et du

Conseil en Gestion

TELEPHONE
FONCTION DESIGNATION EAX REPRESENTANT COORDONNEES
. Nathalie Robin
Ville de Nantes T.02 40 41 59 18 Directrice de la

nathalie.robin@mairie-nantes.fr

Ville de Nantes
Direction des sports
I'l Bd Stalingrad
44000 NANTES

Gilles CALO

Pierrick THESSARD
T.02 40 41 57 42
T.02 40 41 57 35 Frédéric GUILLO

René LEGAL

gilles.calo@mairie-nantes.fr
pierrick.thessard@mairie-nantes.fr
06 87 86 29 66
frederic.guillo@mairie-nantes.fr
06 82 1500 27
rene.legal@mairie-nantes.fr

Nantes Métropole
Direction de l'immobilier
I'l Bd Stalingrad
44000 NANTES

T.024099 31 12

F.024099 3| 43 Patrice LEMAITRE

atrice.lemaitre@nantesmetropole.fr

Nantes Métropole
BATI — Péle Maintenance et
Ateliers

Michel-Henri JOUAN
Davis PINSON

Alain MARZELIERE
Jean-Marc
LAURENDEAU

michel-henri.jouan@nantesmetropole.fr
david.pinson@nantesmetropole.fr
alain.marzeliere@nantesmetropole.fr
jean-marc.laurendeau@nantesmetropole.fr

Nantes Métropole
BATI — Pdle Développement
du Patrimoine

T.02 40 41 55 59 Frangois PAPIN

francois.papin@nantesmetropole.fr

Nantes Métropole
BATI — Péle Conservation et
Amélioration de Patrimoine

Manuel CARBALLO
Amanda COTE
Entretien et
Maintenance

T.02 40 41 97 84

manuel.carballo@nantesmetropole.fr

amanda.cote@nantesmetropole.fr
0671 636901

Le Partenaire

OCDL Nantes

34, rue de Strasbourg

CS 70213

44002 NANTES Cedex 01

Patrick HINGANT

Directeur Général

T.0240 47 4777

F02404751 81 | £ncois RENOULIN

Responsable Production

p.hingant@giboire.com

f.renoulin@giboire.com
06 59 80 92 29

OCDL Rennes

2 Place du Général Giraud | T.02 23 42 40 40 Yannick CARRIC ) Lo

CS 21206 F0299 672527 | Responsable Comptable | Y-S2rric@giboire.com
35012 RENNES Cedex

J2C Gaél CAMUS

14, mail Picasso T.06 87 65 45 74 Gestionnaire Technique .camus@j2c-ing.fr
44000 NANTES Immobilier

Mandataire
GER

AXIMA
64 bis rue Jules VALLES
44340 BOUGUENAIS

Pascal LEMONNIER

T.0240 13 56 84 Directeur Commercial

F.0240 135671

Laurent ILLIAQUER

7024013 5692 Responsable d’affaires

pascal.lemonnier@cofelyaxima-gdfsuez.com
06227084 10

laurent.illiaquer@engie.com
06 20 77 35 97

1A3. ACTIVITE DU SITE IMMOBILIER

Depuis 2018, toutes les surfaces de bureaux sont louées.

La société EQUANS (ex Engie) est installée dans les batiments A, B, C et PONT, et les sociétés SOPRA-STERIA (ex
Sodifrance), BETREC et la mutuelle MGEN se sont installées dans le batiment C.
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IB. COMPTABILITE ANALYTIQUE

IBl. REFERENCES DE COMPTE ET RELEVES

BNP PARIBAS
W BANQUE DE BRETAGNE

CENTRE D'AFFAIRES

BRETAGNE ENTREPRISES

AGENCE DES PROFESSIONNELS DE L' TMMOBTLIER SAS OCDL

Parc d'Affaires EDONIA 2, Place du Général Giraud
Batiment D - €S 66835 CS 21206

Rue de la Terre Victoria
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
F 022325339

35012 RENNES CEDEX

Fait @ SAINT-GREGOIRE, le 03 mai 2023

ATTESTATION

Nous soussignés, BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2.468.663.292 Euros dont le siége
social est a PARIS (9°™¢) — 16, Boulevard des Italiens, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, attestons, par la présente lettre que le compte
dénommé « OCDL - VEO — Gymnase L2 » ouvert sur nos livres sous le numéro 02483 00010914495
86 présentait un solde créditeur de 53.387,04 Euros au 31 Décembre 2022.

Fait a SAINT-GREGOIRE, le 03 mai 2023 pour servir et valoir ce que de droit.

Magali LE GARREC
Chargée de Relation Clientéle Immobilier

o :\.%.:-'\
% L}

BNP PARIBAS — SA au capital social de 2.468.663.252 euros- Immatriculée sous le n® 662 042 449 RCS Paris - Siege
social : 16, bd des Italiens - 75009 Paris - www.bnpparibas.com
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IB2. EXERCICE ECOULE

IB2a. Dépenses sur 2022

Date Prestataire

Montant

17/01/2022 | COFELY AXIMA

25 088,94 € HT

Total dépenses HT :

25 088,94 € HT

IB2b. Recettes sur 2022

Date Libellé

Montant

Loyer 2022 — |*" semestre

31/12/2022

Loyer 2022 — 2°™ semestre

17 590,00 € HT

Total recettes HT :

17 590.00 € HT

1B2c. Budget disponible ou consommé

Suivant article 28 « Evolution des technologies nécessaires a la parfaite exécution du contrat / Mise aux normes »

Montant global prévu suivant art 28 du PPP 30 000,00 € HT

Travaux réalisés
JT,'Z:tIfIZCSt[:I_‘?n de la distribution d’eau chaude dans les sanitaires 16 812,00 € HT
Aucune dépense en 2014 0,00 €HT
Aucune dépense en 2015 0,00 € HT
Aucune dépense en 2016 0,00 € HT
Aucune dépense en 2017 0,00 € HT
Aucune dépense en 2018 0,00 € HT
Aucune dépense en 2019 0,00 €HT
Aucune dépense en 2020 0,00 € HT
Aucune dépense en 2021 0,00 € HT
Aucune dépense en 2022 0,00 € HT
Budget disponible au 01/01/2022 : 13 188,00 € HT
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IB3. PREVISIONNEL — EXERCICE A VENIR

IB3a. Dépenses

Date Prestataire Montant
01/2023 COFELY AXIMA - Année 2023 25 500,00 € HT
Total dépenses HT : 25 500,00 € HT

IB3b. Recettes

Date Libellé Montant
05/2023 Loyer 2023 - |*" semestre 8 795.00 € HT
11/2023 Loyer 2023 - " semestre 8 795.00 € HT
Total recettes HT : 17 590.00 € HT
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IC.ETAT DU PATRIMOINE ENGAGE ET DES EVENTUELLES

PENALITES IMPUTEES

Fiche Immobilisation
Plans annuels comptable / fiscal

Fiche N° 1114 VEO GYMNASE
Identification
Référance 1 : Référence 2 @ N* d& série :
Libselld : VED GYMNASE Date d'enlnde b AT2013 Compte : 21315120
Libelld 2 : Mizse &n service e a72013 Structures nmeublas IR
Plans annuels
Comptalye Fizmcal Dérogatoire
Méthode lim&aire lin&aina
Bane 3 400 E27.00 3 499 627,00
TauxDuréelcoel | 4 % 25 an(g) 4% 25 an(s)
Date dexercice | Curmul N -1 Dhaitateon WHC Cumul N -1 Diotation WHC Dokt Reprise
FM 22013 0,00 TD 56782 342005918 0,00 70 567.82| 34278 058,18
M 22014 TO 567.82 13088508 328007410 70 567,82 139 RS 08| 3289 074,10
M 22015 210 55290 13088508 3 140 0E9.02 210 552,50 139 B85.08| 3 149 080,02
I 22016 350 537,98 13088508 300210394 %50 537,58 133 BA5.08]| 3009 103,54
A 2207 490 523,06 13088508 2860 11886 490 523,06 139 B8508| 2869 11E.66
IM22018 630 508,14 13008508| 272013378 63050814 qzsoasps| 272013378
M 22019 TTO 483322 13088508 253014870 770 493,22 130 G8508| 2589 148,70
M 22020 91047830 13088508 244016362 810 47E, 30 139 B8508| 2449 16362
M 22021 1 050 463,38 13008508| 2300 17B.54| 1 050 463,36 133 85 08| 2309 17654
I 22022 1180 448 .45 13088508 2160183.46| 1 190 44646 139 B8508| 2169 19345
I 22023 1 330 433,54 13008508 2020 208.38| 1 330 433,54 130 0A5 08| 2029 208,38
M 22024 1470 418,62 13008508 18380 223.30| 1470 41662 139 B8508| 188922330
M 22025 1 610 403,70 13088508 1740 23822| 1610 403,70 139 BBS08| 174923822
M 22026 1 750 388,78 130oB508| 1600253.14| 1 750 388, TE 139 0B508| 1608 25314
I 22027 1880 373,85 13088508 1460 268.06| 1 690 373,66 139 BBS08| 1469 268,06
I 22028 2030 358,94 13008508 1320 26B2.98| 2 030 356,84 139 B85 08| 137028208
M 22029 2170 344,02 13088508 1180 207.90| 2 170 344,02 139 A5 08| 1 189 297,80
M 22030 2310 32810 13088508 1040 31282| 2 310 32810 139 B85.08| 1049 31262
M 22031 2450 314,18 130 B85 08 900 327.74| 2450 31418 139 ©85 .08 o0a 327,74
I 22032 2 58D 209,295 130 B85.08 TED 342 66| 2 590 290,26 139 SRS 08 7649 342 66
I 22033 2730 264,34 130 B85.08 620 357.58| 2 730 284,34 130 B85 08 E29 357,58
M 22034 2870 269,42 130 B85.08 480 372.50| 2 B70 260,42 130 B85 08 480 372 50
I 22035 3010 254,50 130 B85.08 340 367.42| 3010 254,50 139 SRS 08 349 387,42
M 22036 3150 233,58 138 88508 208 402 34| 3 150 238,56 139 B85 08 209 402,34
M 22037 328D 22468 130 B85.08 BB 417,26 | 3 290 224 66 139 SRS 08 6041726
I 22038 3430 209,74 6B 417268 0,00 3 430 200,74 ED 417 26 0,00
Imprimé le 02'DS2023 16:49 Irnemioiilisatons Page n* 1
Sociétd G0O3 oCoL Litilisateiur @ COQUELIN - AMH
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ID. REMUNERATION PERCUE SUR L’ANNEE EN COURS

OCDL - GYMNASE VEO - Pénalités - Intéréts

Compte systématiquement débiteur

Charges (payables annuel avance > loyer |12 (trimestriel)
pas de prelévement d'intéréts - si compensation avec le compte promoteur, les
intéréts sont préleves sans distinction sur le compte promoteur OCDL

Année

Pénalités
pergues

Intéréts

Total dépenses

Solde compte
(en compta)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

oooo|ojlolo|o|lalo

oo|o|o|o|ooo|lo|D

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

TOTAL 25 ans

olojlo|o|lo|jlo|lo|lo|lo|o|lo|lo|o|C|oo|lo|lo(o|lo|o|o |||

olo|lo(o|lo|jlo|o|lo|lo|o|lo|lo|lo|o|lo(o|o|lOo|Oo|o|o|o|o|o|o|lo|D
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IE. OPERATIONS DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT

IEl. MATERIEL A ENTRETENIR

Désignation Marque Caractéristiques

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - VENTILATION

Salle
24 Panneaux rayonnants a eau chaude
1 Caissons double flux
Partie sanitaires / administration
15 Radiateurs
6 Panneaux rayonnants a eau chaude
1 Rideau dair chaud
3 Pompes
1 Vase d'expansion
1 Armoire électrique
1 GTC
3 Extracteurs
1 Caisson double flux
Nbre Désignation Marque Type Caractéristiques Poste P3
A f 0 ) PLC BER A AIR D
Salle
Sans objet
Partie sanitaires / administration
1 Arrivée générale avec comptage
1 Disconnecteur
1 Production solaire ECS + secours
1 Pompe
3 Echangeur a plaques
5 Urinoirs
9 WC
6 barres de maintien
9 distributeurs de papier
12 Lavabos / éviers avec robinetterie
34 Douches avec mitigeur
4 Sieges relevables
4 Lave mains, poste d'eau
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ELECTRICITE COURANTS FORTS

Salle
1 Tableau électrique
216 Sources lumineuses allumage ~5.000 heures / an
8 BAES, blocs phare
10 Interrupteurs, détecteurs de présence, boutons poussoirs
10 Prises 2P+T
Partie sanitaires / administration
1 Tableau divisionnaire avec compteur
1 Tableau électrique
54 Tubes fluorescents allumage ~5.000 heures / an
96 Sources lumineuses
34 Sources lumineuses étanches
36 BAES, BAPI
35 Interrupteurs, détecteurs de présence, boutons poussoirs
47 Prises 2P+T
10 Prises RJ45
Nbre Désignation Marque Type Caractéristiques Poste P3
N U RA AIB D ple A B [ A0 € 0 s [ <
Salle
1 Boitiers bris de glace
2 Siréne
5 Flashes lumineux
2 Détecteurs de mouvement
Partie sanitaires / administration
1 Centrale incendie
3 Boitiers bris de glace
10 Sirénes
1 Centrale anti-intrusion
10 Détecteurs de mouvement
6 Sirenes
1 Centrale contréle d'acces
3 Lecteurs de badges
1 Interphone
1 Horloge mére (avec antenne audio)
7 Horloges
Nbre Désignation Marque Type Caractéristiques Poste P3
BA 0 3 e prie ob p 0 p 0 s s
Salle
1 Porte doubles battants avec groom
1 Ouwvrant de toiture motorisé
10 Ouwvrants de fagcades (commande manuelle)
1ens Panneaux acoustiques montés verticalement
Partie sanitaires / administration
12 Portes
1ens Porte coupe-feu avec groom
1 Porte automatique 2 ventaux (entrée gymnase)
1 Porte a double action sur pivot (entrée gymnase)
1 Portes simples avec groom (évacuations ou locaux techniques)
1ens Revétement carrelage
300 Dalles de faux-plafond (métalliques ou hygro)
1 Meuble bar stratifié 2,50 m
2 Bureaux
Extérieur
1 Toiture (reprise étanchéité)
lens Gouttiéres et chéneaux
1 ens Bardage
Nbre Désignation Marque Type Caractéristiques Poste P3
a . DOR

Basket ball (4 terrains)

8 Paniers relevables motorisés
Général
1 Sol sportif
lens Gradins
188 Afficheur de score électronique
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| E2. LISTE DES OPERATIONS EFFECTUEES SUR L’EXERCICE

Néant

I1E3. Suilvi bu coMPTE. GER

SUIVI DU COMPTE GER - GYMNASE VEO

Loyer terme L2 : 17 590,00 € HT annuel
Date Début : 01/07/2013 Montants exprimés en Hors Taxes
Compta débiteur - interets pris en compte sur le compte Général PROMOTEUR OCDL
assurance prélevée sur le compte général Promoteur OCDL -
mouvement bancaire a effectuer pour prendre en compte récupération de la TVA : versement Cpte GENERAL =>
Cpte GYMMNASE
Année Encaissement Facture Autres Total Solde compte Solde GER
L2 COFELY factures Dépenses GER cumulé

2013 3785 11 450 11 450 -2 655 -2 B55
2014 17 5580 22905 22 905 -5 315 -7970
2015 17 5580 22 960 22 960 -5 370 -13 340
2016 17 580 22973 1950 24923 -7 333 -20 673
2017 17 5580 23 255 -1950 21 305 -3 715 -24 388
2018 17 550 23672 23672 -6 082 -30 470
2019 17 5580 24 255 24 255 -6 665 -37 135
2020 17 580 24 770 24770 -7 180 -44 315
2021 17 5580 25089 25 089 -7 495 -51 B14
2022 17 550 25089 25 0B9 -7 499 -59 313
2023 17 580 25089 25 089 -7 495
2024 17 5580 25089 25 089 -7 495
2025 17 5580 25089 25 089 -7 495
2026 17 5580 25089 25 089 -7 495
2027 17 5580 25089 25 089 -7 495
2028 17 5580 25089 25 089 -7 495
2029 17 580 25089 25 089 -7 495
2030 17 580 25089 25 089 -7 495
2031 17 580 25089 25 089 -7 495
2032 17 5580 25089 25 089 -7 495
2033 17 550 25089 25 089 -7 495
2034 17 5580 25089 25 089 -7 495
2035 17 5580 25089 25 089 -7 495
2036 17 580 25089 25 089 -7 495
2037 17 550 25089 25 089 -7 495
2038 3785 12545 12 545 -3 750

TOTAL 25 ans 439750 15 297 0 615 297 -175 547 -59 313

Solde bancaire compte BNPPARIBAS VEO - GER au 31/12/22 = 53 387

Explication écarts avec solde théorique compte GER :
montants réglés directement par OCDL - 112 700
solde . 59313
écarts -
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IF. TRACABILITE DES INTERVENTIONS

__-III...'m

IFl. REGISTRE

S DES ENTRETIENS ET CONTROLES

IFla. Registre de sécurité et carnet d’entretien

\lant tes

REGISTRE DE SECURITE

Etablissement : GYMNASE PRE GAUCHET

Catégorie : 3™
Type : TYPE X

Direction : SPORTS

VERIFICATION!

PERIODIQ!

Chef d'établissement : ZUBIARRAIN Stéphane

o Ve version : 1081209

IFIb. Porte

s automatiques

— PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQU

OBJET de I'intervention :

Etablissement ou
organisme agréé_.‘
auquel appartient
I'agent vérificateur

odique, levée de réserves, maintenance
yédteton PEtS travaux neufs, défaut,...

de la porte al
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V. § — PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES

Etablissement ou
organisme agréé

o OBJET de l'intervention :
vérification périodique, levée de réserves, maintenance exp

gsanttengl: I!:‘g):n‘t:tvg:f:‘:g:eu::r auquel appartient travaux neufs, défaut,...
I'agent vérificateur o
{Ué’,(/a TS L‘?Va D[L g A.é:w a__
}fé/’//g ABloe nzcend. HS
ety / :
4//%?/?7 602 TK_[_ Lb-/véa,mk.l_n//u;,/, ?(/éa éﬂé’ 7//!&‘,
7

|
f

|
-

IFlc. Controle filtration et production d’Eau Chaude

IF1d. Maintenance Chaufferie

(55

IV. 5 - CHAUFFERIE

Etablissement ou

'intervention : =
ORIETdellinte maintenance exploitation,

| B e el liﬁ:ﬂ;r%g& vérification périodiquea’lae:::xd:;uéf:';’:zut,m
AERD) IR PMA Vérification Chaufferie
ol | Ny IDE e e
2[4 2"2"‘;;’;“) ofLka oo Tad 8 ss D 1wl °°S Yo n
24/02)8| Bagor” DaLkhA | -Qepeross 55 I RIS (e"’:’;u;t@ .
o8 DALGA | M o forde S |
GHOLUG| Bers DRt TP oS S \
310210 | Chnantd Do | Teaaabion dhe o Sgrndiimmama” dn dincoradons |
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M7.05 21 fﬁﬂech Lowrs |pAKA Arél heuFrage \
21,06 24 J [ARCEL Lipver  |patilhf Rﬁmr@akwﬂy—;’{)ﬁ(s AN Metloyase -,
DAL Hocaenanes Salfse Ty \ _

] L2/ f

IFle. Controle Iégionnelles

Il n’a pas été fourni de rapport de contrdle légionnelles. Le dernier date de 2020.

IF1f. Disconnecteur
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Il n’a pas été fourni de rapport de contréle du disconnecteur. Le dernier date de 2019.

IFlg. Bureau de contrdle électricité

Ln{fc&-L‘-\ PQ‘-\' u ~
Qdm =

IF1h. Contrdle extincteurs
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Date du Nom et qualité de 522':::;";?:&' r vérification peyladmueo ?:5:::; :%:E:ii%:lntenanm exploitation,
controle I‘agent vérificateur laaug‘:::-netl vag::cr:te;tr travaux neu! = chFm&"d ‘
Y. A2. 42 | COSSRRO P ot.n %tzzd? df'r“:::_";é g &
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Ry V. 1-d- MOYENS DE SECOURS — EXTINCTEURS PORTATIFS MOBILES _ |

Observations essentielles et urgentes

Réf, rapport de
vérification
éventuellement
remis

£ AS.

fas

Jﬁ

Rorplacamant o U

Fou 7

é /9% lsxat) el Re o C/EMQJ?( )

T

—

Certains extincteurs sont mal étiquetés.

Signature de I'agent
vérificateur
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IFli. Contrdle dé

senfumage

OYENS DE SECOURS -

DESENI

Etablissement ou
organisme agréé auquel
appartient I'agent
vérificateur

OBJET de l'intervention :

vérification périodique, levée de réserves, main!
travaux neufs, défaut,...

LCIV

Vérification annuelle du Désenfumage :

ien

sty €

; Société L.C.I.V.
85130 TIFFAUGES

Verf bion anavells o (;;w//_‘,,-

Port : U6 U1 28 16 94
Code Tech : 281

F-TestIn

Socaété L.C.LV.
85130 TIFFAUGES

A : e
\/(/.1’\ calisn v Sr;l’é‘—ﬂ. J,

Port : 06 PCRA 16 92
cROTRTHAREE !

e caon ameddle du T

Col
E.V.

AL
So
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Pyt
OO

Codedpuh : 927
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Rﬁl TEAU SERACTY
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o1 e=oo

\)@u‘f cennvflle. chw M?u
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06 60 36 58 91
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| FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE
= [ExmncTeEuris) _ MONTANTHT|
| ECLAIRAGE(S) DE SECURITE | O TR
MAIN D'ELVRE CACHET ET SIGNATURE DL TECHNICIEN NOM ET SIGNATURE DU CLIENT
LINSTALLATION FONCTIONNE s /s 15’5:?'!:/ — i
GE
REGISTRE DE SECURITE SIGNE A y EO#T ky;- 5 g‘ruéw 4 d
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IF1j. Essai SSI

="

ALARMES INCENDIE, ssx‘\

l V. 1 - a- MOYENS DE SECOURS -

OBJET de l'intervention :
Etablissement ou on : S z
Date du Nom et qualité de organisme agréé vérification pérlodlque levée de réserves, exploitation,

neufs, défaut,..
contrdle I‘agent vérificateur auquel appartient vaux
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E [ IV.1-a- MOYENS DE SECOURS - ALARMES INCENDIE, SSI

R&f. Rapport de
vérification
éventuellement

signature de ' agent

Observations essentielles et urgentes vérifi <

=
Vour '*@ﬂ”\‘" PtV
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IF1k. Essai blocs autonomes de sécurité

ECLAIRAGE DE SECU

OYENS DE SEC

OBJET de l'intervention :

RITE : BLOC DE SECC

=

levée de réserves, maintenance exp

me agréé el 2 ériodique, ¢
;;san:'t?ean?:rlé'ag:;%u yarificaion paiced travaux neufs, défaut,...
_ vérificateur —
3 = e ‘”
o il 2&7 Tqaﬁ{‘cnmce &) Essas effue el
) N n DM‘-Q 1y ® (i o '..

GIBOIRE
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IF11. Exercice d’évacuation

1111, EXERCICES D'EVACUATION

ERI00 Observations
m: : ;‘K‘V":‘Q "‘ml’"\;—"\ ave w
et q't'//“//,é ie«)x M:J.}e‘:-_c& = = N-L s
lo4l Date : ‘
Année : : EVACUATI o SUITE AC 'y
9\04} lanet 30/0¢/’{7 Dc’({mx(‘ux‘?{;ﬁ-"%“ . H
owe G f2] 0| VT
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Date : /{}/,M///j
Ann€e:9,24 |pate:.f 0/(17/ F020 |
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Date : 22/0 7/9\/)4
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IFIm. Formations Incendie
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IFIn. Essai anti-intrusion
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IFlo. Echelles — Echaffaudages

IV. 6 - ECHELLES - ECHAFAUDAGES

I

OBIJET de l'intervention :
vérification périodique, levée de réserves, maintenance
travaux neufs, défaut,...

Etablissement ou

Date du Nom et qualité de organisme ag'réé

contréle I'agent vérificateur auquel appartient
F’agent vérificateur

EHSINS | TAWVE [ DENRAIsalSAS | v p sl poceltrne

ANTIGUE VENDEE MAINE =
L-RE?A';#%MN%‘%E-CSHNn \//(_, () P /, },>
-HERBLA - v C,:LL Y 7 'k
R A~

C e/ G ILBe 'D\Tfel.“gg; 032901 2Fax 2%%3?597
7 /o) UL |G Grs Vot C(LM‘R oV eocabeo

IFIp. Horloge « Mére »

HOROFRANCE
47, Rue du Doctsur Boutin
44190 CLISSON ‘ {%m‘“‘\m

punto 4

0251648115
we-02 5171 60 37

www_horofrance.com

BATTERIES A REMPLACER :

® [ J { ] ] B +
ololole ooBe
ARMN: eoEo®

Maintenance réalisée et batterie de I'horloge mére remplacée.

IF1q. Etanchéité toit-terrasse

Il n’a pas été fourni de rapport de controle.

IFlr. Contrdle et Maintenance buts

Il n’a pas été fourni de rapport de contréle des buts. Le dernier date de 2020.
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IF2. REGISTRES DE PETITS TRAVAUX REALISES PAR LA VILLE DE NANTES

. Carnet de Maintenanc€

Période s i S il : =l
Etablissemienty ..l lasehn e T

Nom du Gestioanaire BATI: ... .

TEl% ... e e e \
Nom du Responsable Maintenance: ... . ? 1 il

Tel: .. Ao SERC muummu 06983mtage

NET DE MAINTENANCE 01 752
*GP = Gestionnaire de Patrimoine

BLISSEMENT : =
B’ﬁ« &4’( M *MG = Maintenance Générale

UTILISATEUR SUIVI DES TRAVAUX
LOCALISATION R DATE i i i i
«| DATE | "Gipichiome | NATUREDUPROBLEME | [fersome |viadewosion | GIE/OUTEMar, o omcdlimeneon
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DE MAINTENANCE ()

UTILIS

NATURE DU PROB

On peut noter le bon suivi des installations et de la tragabilité des intervenants.
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CAHIER DE SUIVI PERIODIQUE

GYMNASE PRE GAUCHET

Gestion du Contrat PPP assurée par la societe J2C
pour le compte de Giboire

e Pécivicud . M Measoel, Trimesuicl, S Semestriel, A Anauel, SB Si Besoin.

IF3a. Service « Maintenance Générale »

Jean-Marc Laurendeau

SUIVI PERIODIQUE

MAINTENANCE GENERALE

__ Batiment : Mur / Cloison / Revéetement
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IF3b. Service « PCAP 2 »

i
i

[
B
i1
=1
]

|

D 1
(RN
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Suivi non réalisée ou la tracabilité n’a pas été renseigné.
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IF3c. Service « Gestion des Sports »

_H \)g
2 B%ﬁglm 2 WU? / @]D ﬂ Revétement
o ﬁ@n@/ \/dl// ot Coupe Feu et Exutoire ¢
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Suivi non réalisée ou la tracabilité n’a pas été renseigné.
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IF3d. Service « SEVE »

Terrasse et Toit

Prestation non réalisée ou la tracabilité n’a pas été renseigné.

GIBOIRE
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IF3e. Service « Contrdle Désenfumage »

o ~
= M_JLL_ T Tt

IF4. CONCLUSION

A compléter

GIBOIRE

« GYMNASE DU PRE GAUCHET »
13 Rue Nina Simone - 16t 5C — ZAC EuroNantes
RAPPORT ANNUEL - Période du 01.01.2022 au 31.12.2022

Rapport N°10
09.05.2023
Page 34 sur 80




1G. COMMISSION DE SECURITE

Visite réalisée en 2018, avec un avis favorable.

. 1- OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DE

= en'::r': gorén':::;s' o Observations essentielles et urgentes et/ou actions a
Sécurité engager
\ww =z, ) -
) CaVie DrR R~
ek P, B
éi ( .

|
|

I|H. PROBLEMES RENCONTRES

IHI. SOL SPORTIF

On constate une déformation au niveau des liaisons entre les différentes
parties du sol sportif et en bout de plinthes (bulles d’air).

Il a été réalisé une visite technique sur site avec le fabricant qui précise :

En ce qui concerne les gonfles en périphérie du gymnase. Nous sommes sur une structure bois avec un revétement en
matiére naturelle. Les mouvements du systéme par le phénoméne de dilatation et d'utilisation peuvent mettre en contrainte
le revétement contre les parois verticales. Cela occasionne |'apparition de gonfles.

Les désordres étant localisés en périphérie et n'impactant pas la pratique sportive, nous vous recommandons de ne pas
intervenir sur ces zones.

Le revétement de sol du parquet est détérioré a la suite de l'utilisation de
produit ménagé non adapté ou mal utilisé par le personnel en charge du
nettoyage. Multiple trace visible, il est impératif de sensibiliser les intervenants
ou faire appel a un prestataire spécialisé.

Il a été réalisé une visite technique sur site avec le fabricant qui précise :

L'entretien est actuellement réalisé avec un détergent alcalin avec un PH de 13. Les détergents alcalins avec un pH>9 ne
sont pas adapté aux sols lino, leur taux en PH trop élevé, entraine une dégradation des pigments du sols. Nous
recommandons ['utilisation de détergent alcalin ayant un PH<9 et compatible avec le linoleum. Leur chimie particuliére est
adaptée a ce type de matériau qui est généralement défini sur les fiches techniques de ces produits.

Nous vous recommandons donc dés a présent de stopper I'utilisation du produit actuel et de le remplacer par un produit
adapté.

Nous ne recommandons pas |utilisation de disque vert foncé. lls sont trop abrasifs et entraine une usure prématurée de
nos sols. Seul I'utilisation de disque rouge est compatible avec nos protocoles d'entretien.

Charge « Exploitant ».
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IH2. ECLAT DE PEINTURE

Cet éclat fait suite au souci d’infiltration remonté lors du dernier rapport.

Suite a la période d’observation, les travaux de remise en état de peinture
avaient été envisagés en 2019, mais de récentes infiltrations ont reporté ces
travaux.

Aprés une nouvelle expertise, les travaux d’étanchéité ont été commandés.

Les travaux de peinture seront réalisés apreés vérification que les infiltrations
aient disparues.

Charge « Propriétaire ».

IH3. CHAUFFERIE

Plusieurs relais sont forcés, ceci afin de supprimer des défauts, légitime
puisque il y a des options électriques non existantes.

Cependant tout le systeme de la chaufferie est en mode forcé, linstallation
n’est pas en automatique.

Charge « Exploitant ».

Pompe de bouclage ECS : Pompes PMP 12 A et B ont été remplacées par une
pompe simple. Les modules de commande des pompes initiales sont toujours
en place. Pourquoi ne pas avoir remplacé par un jeu de pompe double ? que
faire si la pompe est en défaut car il n’y a pas de pompe de secours ?

Charge « Exploitant ».

Les taches au sol identifiées lors du dernier passage sont toujours présentes.

Charge « Exploitant ».
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Fuite sur la trappe de visite du BECS suite au changement de joint le 18/06/22.

Charge « Exploitant ».

Vérifier le branchement des résistances du BECS et il manque le capot de la
résistance en partie basse.

Charge « Exploitant ».

La chaufferie est encombrée, le stockage de produit chimique sans bac de
rétention et déchets divers dont un extincteur HS n’ont pas de raison

d’étre présent dans ce local.

Charge « Exploitant ».

IH4. DISCONNECTEUR

Il N’y a pas de tracabilité des contrdles réglementaires (CERFA) sur le
disconnecteur et le contréle de légionélose.

Charge « Exploitant ».
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Apreés confirmation du responsable technique de la ville de Nantes, il faut
remettre le systéme en service vers Mai. Le batiment est utilisé I'été
(pertinent pour 'économie d’énergie sur I'ECS).

Le réseau d’eau glycolée ECS solaire est non chargé. Le réseau est ondulg,
cela est lié a la dilation puisque que les réseaux sont vides.

Charge « Exploitant ».

Pas de remarques particuliéres sur la maintenance des CTA.

Le nettoyage des vitreries du gymnase ne sont pas faites régulierement et
donne un aspect négligé a 'immeuble.

Charge « Exploitant ».

Présence d’'un message de défaut sur le boitier de commande de la porte
automatique.

— Charge « Exploitant ».
18 foercor (g
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IH9. GTC

La GTC n’est plus en service. A réparer.

Charge « Exploitant ».

IHI10. CIRCULATIONS

Charge « Propriétaire ».

Carreau de carrelage cassé suite aux travaux d’une société exteérieure.

IHI 1. RIDEAU D’AIR CHAUD

fonctionnement chaque année

Charge « Exploitant ».

Le rideau d’air chaud a été mis volontairement a 'arrét. Bien vérifier son

IHI2. EXTRACTION

Les bouches de VMC ne sont pas nettoyées.

Charge « Exploitant ».
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IHI13. VESTIAIRES

Dans les vestiaires, les radiateurs sont corrodés.

Charge « Exploitant ».

Présence de marques structurels sur le joint de dilatation.

Charge « Exploitant ».

IHI14. DIVERS

Le systéme de maintien automatique de la porte coupe-feu entre le couloir
principal et les vestiaires est défectueux et ne permet pas le maintien de la
porte ouverte.

Charge « Exploitant ».

Le revétement du mur avant I'accés au TGBT est trés dégradé.

Charge « Exploitant ».
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Le local de stockage du matériel de nettoyage est encombré et ne permet
l'acces a la sortie de secours.

Charge « Exploitant ».

Un abattant de toilettes est cassé.
Il est a remplacer et il faut vérifier 'ensemble des sanitaires du site.

Charge « Exploitant ».

Les revétements des murs de la salle commune sont dégradés.

Charge « Exploitant ».

Le bardage extérieur a été dégradé suite a un dégat avec un véhicule.

Charge « Exploitant ».
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Charge « Exploitant ».

Le revétement des plinthes présentes autour du hall de sport est dégradé.

IHI5. CONCLUSION

A compléter
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1. PRESTATIONS REALISEES SUR L’ANNEE EN COURS

I11. RAPPORT COFELY AXIMA

I11a. Lexique

Ma : prestations a la charge du MAINTENEUR
CL : prestations a la charge du CLIENT
AX: prestations a la charge de COFELY AXIMA

111b. Chauffage — Ventilation

EQUIPEMENT CAISSON DOUBLE FLUX 1/2
TACHES A REALISER FREQUENCES
) H M T S A SB
Relevé de la température d’air neuf Ma
Relevé de la température de soufflage Ma
Controle de la position des volets Ma
Controle de la perte de charge des filtres Ma
Purge des réseaux en fonctionnement Ma
Relevé de lintensité du ou des moteurs de ventilation Ma
Relevé de lintensité des différents étages de la batterie électrique Ma
Essai du thermostat antigel (contréle des asservissements ) Ma
Relevé de l'isolement de la batterie électrique Ma
Controéle de la boite a bornes du ou des moteurs ( serrage ) Ma
Controle de lisolement du ou des moteurs Ma
Controle de I'état et de la tension des courroies Ma
Controle de I'alignement des poulies Ma
Graissage des paliers Ma
Controle des roulements Ma
Controle de la fixation des volutes Ma
Controle des batteries et de leur étanchéité Ma
Controle de I'état des soufflets et des plots anti-vibratiles Ma
Controle de la fixation des appareils de mesure Ma | Ma
Controle des liaisons équipotentielles de masse Ma
Lubrification des registres et contréle des motoréducteurs Ma
Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs, ...) Ma
Controle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs) Ma
Nettoyage des filtres a air Ma
Changement des filtres si perte de charge > recommandations constructeur Ma
Relevé perte de charge avant et aprés changement des filtres Ma
Evacuation des filtres usagés vers endroit de collecte Ma
Relevé de la pression statique ou de la vitesse d’air aux points Ma
caractéristiques de l'installation
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Relevé du débit global minimal d’air neuf de I'installation

Relevé des performances Ma
Controle de létalonnage des indicateurs de mesures (thermostats, Ma
hygrometres, manometres, ...)
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
EQUIPEMENT CAISSON D’EXTRACTION 11
TACHES A REALISER FREQUENCES
M T S A SB
Contréle de I'état général Ma
Controle de la volute Ma
Controle de I'alignement des poulies Ma
Graissage des paliers Ma
Contréle des roulements Ma
Controle de I'état et de la tension des courroies Ma
Controle de la boite a bornes moteur (serrage) Ma
Relevé de lintensité du moteur Ma
Relevé de lisolement du moteur Ma
Contréle de la fixation de la volute et du moteur Ma
Controle des plots anti vibratiles Ma
Relevé des performances Ma
Contréle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
EQUIPEMENT REGULATION 171
TACHES A REALISER FREQUENCES
M T S A SB
REGULATION
Contréle de bon fonctionnement et des asservissements Ma
Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs Ma
Controle du serrage des connexions Ma
Controle des points de consigne des régulateurs Ma
Relevé des parametres de fonctionnement des régulateurs ( valeurs de gain Ma
en proportionnel, intégral, dérivé ) et comparaison avec les données
théoriques
Contréle du réglage des thermostats Ma
Controle de I'étalonnage des sondes Ma
Vérification des actionneurs par la régulation (moteurs de vanne, de Ma
registre)
Controle des scénarios de fonctionnement (normaux et dégradés) de la Ma
chaine de régulation (a la boite a décade ou en simulation numérique)
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
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EQUIPEMENT POMPE 11
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A SB

Controle du fonctionnement Ma
Controle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique Ma
Nettoyage de I'évacuation d’eau au niveau du presse-étoupe Ma
Relevé des heures de fonctionnement Ma
Permutation des pompes suivant heures de fonctionnement Ma
Nettoyage des filtres suivant perte de charge Ma
Controle de I'état de la protection mécanique de I'accouplement Ma
Relevé de lintensité absorbée Ma
Relevé du AP pompe Ma
Controéle de la boite a bornes moteurs Ma
Relevé de lisolement du moteur Ma
Contréle des équipotentielles de masse Ma
Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement moteur Ma
Controéle des anti-vibratiles Ma
Controéle de la fixation de la motopompe Ma
Graissage des paliers Ma
Controle de I'état de I'accouplement Ma
Controle de I'alignement Ma
Controle des roulements Ma
Relevé des performances Ma
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX

EQUIPEMENT VASE ET RESERVOIR D’EXPANSION (Air ou Azote) 11

TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A SB

Controle de la pression de gonflage Ma
Controle de la date d’épreuve Ma
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
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EQUIPEMENT RADIATEUR - PANNEAU RAYONNANT A EAU CHAUDE | I/l

TACHES A REALISER FREQUENCES
J M T S A SB
Réaliser une purge d’air Ma
Controle du robinet thermostatique Ma
Controle de la robinetterie d’isolement Ma
Controle des presse-étoupes Ma
Dépoussiérage Ma
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
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I11c. Plomberie = Sanitaires - Incendie

EQUIPEMENT

PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE

12

TACHES A REALISER

FREQUENCES

M

T

S

SB

PRODUCTION SOLAIRE

Controle de [Iétat des panneaux solaires (propreté, fixations,
absence de détérioration, etc...)

Controle absence de fuite

Ma

Relevé des températures du réseau

Mesure du pourcentage de glycol

Nettoyage des panneaux solaires

Ma

Contréle de I'état des ballons tampon

ECHANGEUR

Controle fuite éventuelle

Relevé température primaire et secondaire

Relevé de la perte de charge primaire et secondaire

Controle des presse-étoupes des vannes

Manceuvre des vannes d’isolement

Controle du calorifuge

Nettoyage du filtre

Détartrage mécanique ou chimique

Relevé des performances

Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement

STOCKAGE

Chasses rapides des ballons

OQuverture des ballons

Controle visuel des épingles

Nettoyage et désinfection interne des ballons

Remplacement des anodes

Prélévement et analyse pour recherche légionnelles

Ma

Transmission résultats de I'analyse de recherche de légionnelles

Manceuvre des vannes

Controle des étanchéités

Ma

Controle du fonctionnement des régulations

Essais des sécurités

Mesure des débits et pressions

Controle des traitements d’eau

Démontage des manchettes témoins pour analyse

Ouverture et nettoyage des filtres tamis

Ma

Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement

AX
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EQUIPEMENT SANITAIRES 11
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M| T s | A|sB
Controle de I'absence de fuites Ma
Controle de I'écoulement lavabo Ma
Controle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints, ... Ma
Vérification de 'amorgage des siphons de sol Ma
Controle de I'état des mousseurs Ma
Controle de I'état du mobilier sanitaire Ma
Contréle du séchoir a main Ma
Contréle de Iéclairage Ma
Contréle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
EQUIPEMENT DISCONNECTEUR 11
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A | SB
Controle de la pression et du débit de fuite vanne amont Ma
Controle de I'obturateur et de la membrane Ma
Controle du fonctionnement de la soupape Ma
Controle de la pression et du débit de fuite vanne aval Ma
Controle des AP (statique et dynamique) Ma
Transmission Attestation de Vérification annuelle au Client Ma
Controle de 'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
EQUIPEMENT COMPTEURS 11
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A SB
Vérification du bon fonctionnement Ma
Relevé Ma
Vérification par constructeur ou société agréée Ma
Etalonnage Ma
Suivi des consommations CL
Contréle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
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EQUIPEMENT EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 11
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A SB
Contréle des crépines Ma
Controle de I'étanchéité des toitures, terrasses Ma
Controle des avaloirs, gouttiéres et tuyaux de décharge Ma
Controle de I'état général des appareils et de la bonne évacuation de I'eau AX
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111d. Electricité Courants Forts

EQUIPEMENT T.G.B.T. I
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A SB

Controéle de la ventilation du local Ma
Controle de la fermeture des panneaux d’acces Ma
Controle de Iétat et fixation des chemins de cables Ma
Controle des voyants et changements si nécessaire Ma
Relevé de Tlintensité et de la tension de chaque phase, controle et Ma
équilibrage
Relevé des compteurs Ma
Suivi de la procédure de consignation Ma
Controle de I'état des cables de raccordement Ma
Dépoussiérage, nettoyage au diélectrique Ma
Graissage des articulations et contacts mécaniques Ma
Controle du serrage des jeux de barres a la clé dynamométrique Ma
Controle du relayage et connexions électriques Ma
Contréle du réglage des thermiques, magnétiques et du Pdcc par rapport Ma
aux plans
Relevé de la valeur d’isolement de chaque phase Ma
Controle des liaisons équipotentielles Ma
Controle de I'alimentation auxiliaire, essai de décharge Ma
Remplacement des batteries auxiliaires Ma
Controle de la signalisation et changement si nécessaire Ma
Sauvegarde des programmes automate Ma
Controle du réglage des différentiels et essais Ma
Controle des appareils de mesure et étalonnage Ma
Controle de I'étalonnage des transducteurs Ma
Essais des reports GTB Ma
Suivi de la procédure de déconsignation Ma
Contréle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX

EQUIPEMENT ECLAIRAGE 11

TACHES A REALISER FREQUENCES
J H| M| T ]| s | A|sB

Contréle de bon fonctionnement Ma
Controle des commandes (interrupteurs, détecteurs, télérupteurs,...) et du Ma
double fonctionnement pour les éclairages spécifiques (lampes de la salle de
sport)
Remplacement des sources lumineuses défectueuses, starters, ballast HS Ma
Controles des fixations et des protections Ma
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| Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement | | | | | | AX | |

EQUIPEMENT BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE SECURITE 11
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A SB
Contréle du bon fonctionnement veilleuse Ma
Essai de la commande de mise en repos et remise automatique en position Ma
veille

Controle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale
(passage a la position de fonctionnement et vérification de I'allumage de Ma
toutes les lampes)

Controéle de I'autonomie (I heure) Ma
Controéle de la fixation des blocs autonomes Ma
Controéle de la présence dans le stock de 10% des lampes et accumulateurs Ma
Transmission des rapports d’essais au CLIENT Ma
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX

Nota : Consignation des controles réglementaires et des essais, entretiens et dysfonctionnements dans le registre de sécurité
(article EC14 de l'arrété du 19/11/2001).

Les notices « constructeurs » des blocs doivent étre annexées a ce registre.
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I11e. Electricité Courants Faibles

EQUIPEMENT ALARME INCENDIE
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A
Etablissement et transmission d'un rapport d'entretien Ma
TABLEAU CENTRALE D'ALARME
Contréle des tensions élémentaires et des protections Ma
Controéle des différents circuits (redresseur, régulation, signalisation) Ma
Contréle individuel des blocs de zone Ma
Contrdle de la 3°™ source par action sur bouton poussoir, remplacement Ma
éventuel
ALIMENTATION DE SECOURS ET BATTERIES :
Contréle de la charge des batteries, nettoyage des cosses Ma
Mise en fonctionnement en secours (en coupant la source principale) Ma
Controéle des tensions et courants Ma
Remise en fonctionnement marche normale Ma
Controle du fonctionnement du chargeur automatique Ma
DECLENCHEUR MANUEL
Contréle de I'état de chaque déclencheur Ma
Essais de fonctionnement Ma
AVERTISSEUR SONORE
Contréle de I'état de chaque avertisseur sonore Ma
Essais de fonctionnement Ma
Transmission au CLIENT attestation vérification systéme incendie Ma
FLASHES LUMINEUX
Contréle de fonctionnement Ma
Contréle de la fixation Ma
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
EQUIPEMENT CONTROLE D’ACCES - ANTI INTRUSION
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A
Controle de bon fonctionnement des dispositifs de fermeture / ouverture Ma
des portes d’acces
Controle de fonctionnement des détecteurs de présence Ma
Vérification de I'état des batteries (pour les systémes équipés) Ma
Vérification du fonctionnement des lecteurs de badges Ma
Controle de fonctionnement de I'interphone Ma
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
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EQUIPEMENT HORLOGE 11
TACHES A REALISER FREQUENCES
J M T S A SB
Controle de bon fonctionnement de '’horloge meére Ma
Controle de la synchronisation des horloges avec 'horloge mére Ma
Controle des changements d’heure (été/hiver) CL
Vérification de I'état de I'antenne radio Ma
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
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111f. Batiment

EQUIPEMENT PORTE / FENETRE 1/1
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M| T s | A|sB
PORTE
Controle du réglage des grooms Ma
Controle de la fixation des gongs (graissage éventuel) Ma
Controle des fixations des poignées Ma
Controle de I'état général et de I'appareil et du bon fonctionnement AX
FENETRE
Controle des joints, de I'absence de félure, de fuites ... Ma
Contréle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
EQUIPEMENT PORTE AUTOMATIQUE 1/1
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A SB
Controéle visuel de I'état général Ma
Controle du fonctionnement des sécurités (électriques, mécaniques) Ma
et du positionnement en cas de coupure d’électricité
Controle de I'état des détecteurs de présence Ma
Controle de I'état des rails de translation, courroies, jeu d’axe Ma
Graissage des parties mécaniques Ma
Controdle du moteur (roulements, connexions électriques) Ma
Controéle du fonctionnement a distance Ma
Relevé de lintensité du moteur Ma
Relevé de lisolement du moteur Ma
Consignation des interventions sur le livret d’entretien Ma
Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement AX
PORTE / VOLET
EQUIPEMENT 171
CLAPET COUPE FEU ET EXUTOIRE DE FUMEE
TACHES A REALISER FREQUENCES
J H M T S A SB
POUR L’ENSEMBLE :
Controle de I'alimentation électrique, pneumatique Ma
Controle de Iétat de la sparklet Ma
Contréle du contact fin de course (report pompiers) Ma
Controle des joints de scellement et des matériaux réfractaires Ma
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Vérification fonctionnelle de la commande manuelle

Controle de I'asservissement électrique au ventilateur

Controle mécanique des piéces en mouvement

Transmission Attestation de Vérification annuelle au Client

Controle de I'état général et de I'appareil et du bon fonctionnement

POUR LES PORTES COUPE-FEU SUIVANT REGLE APSAD :

Controle du bon fonctionnement manuellement

Contréle du bon fonctionnement par simulation des détecteurs, fusibles

Controle de l'état des galets et de I'ensemble des cables poulies
(pour les portes coulissantes)

Nettoyage des rails

Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture

Vérification de I'absence d’objet sous la porte

Inspection des systémes de détection, vérification des sources
d’alimentation

POUR LES EXUTOIRES DE FUMEE SUIVANT REGLE APSAD :

Essai des installations

Ma

Transmission Attestation de Vérification annuelle au Client

Controle de I'état général des appareils et du bon fonctionnement

AX

EQUIPEMENT MUR / CLOISON /| REVETEMENT

171

TACHES A REALISER

FREQUENCES

M

T

SB

Controle de I'état des parois, revétements

Reprise des fissures mineures, rebouchage des chocs, retouches de
peinture, remplacement de carreaux de carrelage abimés

Remplacement des dalles de faux-plafond (hors fourniture)

Ma

Controle de I'état général, de la salubrité des locaux et gestion des
problémes autres que mineurs signalés

AX

EQUIPEMENT TERRASSE ET TOITURE

1/1

TACHES A REALISER

FREQUENCES

M

T

S A

SB

Enlévement périodique des mousses, des herbes et de la végétation

Controle du bon fonctionnement des évacuations d’eau pluviale

Controle de la présence des protections meubles

Maintien en bon état des ouvrages accessoires (solins, etc...)

Maintien en bon état des ouvrages de gros ceuvre concourant a I'étanchéité,
rebouchage des fissures, réfection des joints (larmiers, acrotéres, corniches,
souches, bandeaux, ...)

Controle de la présence des dispositifs de sécurité (garde-corps, lignes de
vie, etc...)

Ma
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Controle de I'état général et gestion des problémes d’étanchéité signalés |

I11g. Equipements Sportifs

EQUIPEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS 11
TACHES A REALISER FREQUENCES
M T S A SB

REVETEMENT
Contréle de I'état Ma
Sécurisation des éventuels accrocs (suppression du risque de chute) Ma
Information du CLIENT sur les dégradations constatées
PANNEAUX DE BASKET
Controle de fonctionnement des paniers mobiles Ma
Vérification des sécurités de blocage en position haute et basse Ma
BANCS
Controle de I'état des assises, des fixations Ma
AFFICHEUR DE SCORES
Test Ma
Controle de I'état général de I'appareil et gestion des dommages nécessitant AX
des reprises de revétement de sol

112. AUTRES INTERVENANTS

Néant
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1J. INVENTAIRE QUANTITATIF ET QUALITATIF DES BIENS DE

RETOUR ET DE REPRISE

RAPPEL DU RAPPORT DE PRISE EN CHARGE

GYMNASE MALAKOFF

Date

Nom et Visa

Rédacteur

Nom et Visa

Responsable

Nom et Visa

Responsable Maintenance

31/10/2013

TALAVERA Alexandre

TALAVERA Alexandre

TALAVERA Alexandre
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I. DESCRIPTION DU SITE

Le site est un complexe sportif d’intérieur de proximité pour les habitants de Malakoff / Pré-Gauchet et des quartiers
limitrophes. Une tribune pourra accueillir 170 spectateurs.

Spécificité importante de cet équipement, il sera aménagé pour la pratique du futsal et pourra accueillir différents
championnats. Mais aussi, il accueillera les écoles du quartier, le collége Sophie Germain et différentes activités sportives.

2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
I.I. PRODUCTION ET DISTRIBUTION CHAUD

I.1.1. Réseau Vapeur

I.1.2. Réseaux secondaires

1.2. CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION
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3. DOSSIER TECHNIQUE

DESIGNATION DISPONIBLE OBSERVATION URGENCE
Oul | NoN
DOCUMENTS GENERAUX
e Analyse fonctionnelle de la régulation. X
e Classification du batiment. X
e Descriptif de I'installation. X
o Dossiers ouvrages exécutés. X
e Liste des fournisseurs. X
e Schémas de principe. X
DOCUMENTS DE SUIVI SECURITE ET CONTROLE
e Analyse d’eau des circuits fermés. X
e Analyses d’huile frigo. X
e Certificat de controle des disconnecteurs. X
e Certificat de ramonage. X
e Controéle de combustion de moins de 3 mois. X
(Si P supérieur a 400kW)
o Fiches de récupération des gaz réfrigérants. X
e Fiches de suivi de la protection de glycol. X
e Livret de chaufferie. X
e Livret de suivi légionnelle. X
e Rapport bureau de controle. X
e Registre de sécurité. X
PLANS
e Plan aéraulique. X
e Plan de masse avec I'implantation des armoires élec. X
e Plan hydraulique. X
SCHEMA DE PRINCIPE
e Dans dossier de plans. X
e Dans les locaux. X
SCHEMA ELECTRIQUE
e Dans chaque armoire. X
e Dans le dossier des ouvrages exécutés. X
DOSSIER DE MISE EN ROUTE
e Dossier de mise en route. X
DOSSIER DE MAINTENANCE
o Dossier de suivi (fiches d’historique, de relevés, ..). X
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4. MATERIEL

4.1 LEGENDE CONCERNANT LA COTATION UTILISEE

La cotation des équipements a été réalisée selon 4 critéres :

% La fiabilité
% La conformité
% La maintenabilité
%  Lefficacité énergétique
Les notes vont de 0 a 3 selon le baréme ci-dessous :

Niveau Vert: Risque faible, Normal

Fiabilité : En bon état, correct, fonctionnel

Conformité : Aucune influence sur l'utilisateur et le matériel
Maintenabilité : Entretenu

Efficacité énergétique :  Optimisation, nouvelle technologie

Fiabilité : Vétuste, abimé, en fonctionnement
Conformité : Désordre acceptable sur I'utilisateur et le matériel
Maintenabilité : Mal dimensionné, nécessite une remise a niveau +/- conséquente
Efficacité énergétique :  Mal réglé, ancienne technologie
|
Niveau Rouge : Risque élevé, Important, Urgent
Fiabilité : Etat critique, détérioré, hors service
Conformité : Désordre conséquent sur l'utilisateur et le matériel
Maintenabilité : Non réparable, inaccessible, colteux
Efficacité énergétique :  En surconsommation, coliteux
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4.2 LOTS TECHNIQUES CONCERNES

4.2.1 Répartition

Par Domaines .« Chauffage, Ventilation,
Climatisation [CVC][C]

®m Electricité courants forts
[CFO][E]

® Second oeuvre [SOE][A]

= Plomberie [PLB][F]

® Electricité courants faibles
[CFA]IF]

B Sécurité [SEC][S]

B Portes automatiques, barriéres

4.2.2 Cotation
. . . . . . . " EffEnergtique
= Conformité
= Maintenabilité
m Etat
r . . . . . . . . . T . T .
Chauffage, Ventilation, Electricité courants Electricité courants forts Plomberie [PLB][P] Portes automatiques,  Second oeuvre [SOE][A] Sécurité [SEC][S]
Climatisation [CVC][C] faibles [CFA][F] [CFOI[E] barriéres [PAU][B]

4.2.3 Commentaires

L'ensemble du matériel est référencé. Pas de remarque particuliére en raison de la livraison récente du
gymnase.
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4.3 DOMAINES TECHNIQUES CONCERNES

4.3.1 Répartition

Pa r Fa mi“ES = Distribution Chaud [DI15C)

B Distribution Electrique [DISE]
m Distribution Eau De Ville [EVIL]
m Serrurerie [SERU]

® Production Chaud [PTHE)

= Protection Incendie [PINC)

| Traitement De L'Air [TAIR]

W Eau Froide Et Eau Chaude

Sanitaire [ESAN]
¥ Intrusion [INTR]

® Portes [PMAN]

= Revétement De Sol [MOQU]

» Equipements De Sécurité [ESEC)

» Eclairage [ECLA]

» Equipement Et Matériel 5anitaire

[SANI]
Eclairage De Sécurité [ECLS)

» Ventilation [VENT]

4.3.2 Cotation
»
50
s

o8 > 23 i v S & Jo8 D > & ) N 2 Q&
T A A G T G T NG A
S N & & & < & & A R S N & S &
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4.3.3 Commentaires

B Eff.Energétique
= Conformité
= Maintenabilité

W Etat

La cotation de I'ensemble des domaines ne donne pas lieu a de quelconques remarques. Le fait que tout le

matériel soit neuf en est la cause.
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4.4 AGE DU MATERIEL

4.4.1 Classification du matériel par intervalle d’age

Pour Le parc matériels

m1:Inférieur a3 ans

1: Inférieur a 3 ans

4.4.2 Commentaires

Livraison du matériel en 2013. Tout le parc date de moins de 3 ans.

« GYMNASE DU PRE GAUCHET » Rapport N°10
13 Rue Nina Simone - 116t 5C — ZAC EuroNantes 09.05.2023
RAPPORT ANNUEL - Période du 01.01.2022 au 31.12.2022 Page 63 sur 80




5. PLAN D’ACTIONS

5.1 LISTE DES ACTIONS SPECIFIQUES A UN MATERIEL

Réf. Photos
Commentées
Action
Urgente

Budget de
chaque
action

(€uros HT)

Désignation et Caractéristiques de
I'Equipement

Localisation Géographique

Descriptif de I'Action Caractéristiques de I'Action

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Blocs autonomes de sécurité
Réf. Client : Blocs autonomes de sécurité
Quantité : |

Faire un test sur I'autonomie des blocs.

Type : Contrdler
Catégorie : Sécurité
Urgence : (3) Dans les 12 mois

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Centrale SSI et périphéries
Réf. Client : Centrale SSI et périphéries
Quantité : |

Réaliser la maintenance réglementaire du SSI

Type : Controler
Catégorie : Sécurité
Urgence : (3) Dans les 12 mois

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Centrale intrusion et périphériques
Réf. Client : Centrale intrusion et périphériques
Quantité : |

Réaliser I'entretien annuel de la détection intrusion et des
périphériques

Type : Controler
Catégorie : Sécurité
Urgence : (3) Dans les 12 mois

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Ouvrants acces public
Réf. Client : Ouvrants accés public
Quantité : |

Vérification annuelle du bon fonctionnement

Type : Contréler
Catégorie : Maintenabilité
Urgence : (3) Dans les 12 mois

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : PANNEAU LUMINEUX SPORTIF
Réf. Client : Panneau lumineux sportif
Quantité : |

Veérification du bon fonctionnement du panneau.

Type : Contréler
Catégorie : (Sans objet)
Urgence : (3) Dans les 12 mois

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Revétement de sol sportif
Réf. Client : Sol plastifié
Quantité : |

Contrdle et vérification de I'état du sol, absence de cloques, de
rayures ou détérioration.

Type : Controler
Catégorie : (Sans objet)
Urgence : (3) Dans les 12 mois

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Sources lumineuses
Réf. Client : Sources lumineuses
Quantité : |

Controle et vérification des points lumineux.

Type : Controler
Catégorie : Maintenabilité
Urgence : (2) Dans les 6 mois
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5.2 REPARTITION DU NOMBRE D’ACTIONS PAR LOTS

5.2.1 Répartition générale

Par Domaines

m Second oeuvre [SOE][A]

® Electricité courants faibles
[CFA][F]

M Electricité courants forts
[CFO][E]

B Sécurité [SEC][S]

B Portes automatiques, barriéres

v [PAU][B]

5.2.2 Conclusions

La totalité des actions par domaine tient compte de la réglementation actuelle sur les batiments type ERP.

5.3 REPARTITION DES ACTIONS PAR CATEGORIE

5.3.1 Répartition générale

Par Catégories

M Sécurité
m (Sans objet)

© Maintenabilité

5.3.2 Conclusions

Le domaine de la sécurité est principalement a vérifier de par la typologie du batiment.
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5.4 TYPES D’ACTIONS A REALISER

5.4.1 Répartition générale

Par Types

m Controler

5.4.2 Conclusions

En raison de la livraison récente des équipements, I'aspect contréle et entretien représente la totalité des actions a
entreprendre.

5.5 REPARTITION DES ACTIONS PAR DEGRE D’URGENCE

5.5.1 Répartition générale

Par Degré d'Urgence

® (3) Dans les 12 mois

® (2) Dans les 6 mois

5.5.2 Conclusions

En raison de la typologie des installations, la réglementation exige au minimum un passage semestriel sur les équipements.
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ANNEXE | — LISTE EXHAUSTIVE DU MATERIEL REFERENCES ET COTES PAR LE SERVICE METHODES

Localisation Géographique

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Désignation et Caractéristiques Génériques de I'Equipement

Type : Ballon stockage ou récupération
Réf. Client : BALLONS ECS

Quantité : |

Tranche d'Age : (?) Inconnue

Caractéristiques Spécifiques de I'Equipement

Cotation et Tests Fonctionnels

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Armoire / Coffret Electrique
Réf. Client : ARMOIRE CTA

Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Armoire électrique

Réf. Client : ARMOIRE SOUS STATION CHAUFFAGE
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (2) Moyenne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Ballon stockage ou récupération
Réf. Client : BALLONS ECS

Marque : CORDIVARI

Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

état : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Centrale De Traitement D’Air

Réf. Client : CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR | ET 2
Marque : TUVACO

Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur 4 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Centrale solaire

Réf. Client : MOQUETTE SOLAIRE
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur 4 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.
Eff. Energétique : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Disconnecteur

Réf. Client : DISCONNECTEUR ALIMENTATION SOUS STATION
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.
Eff. Energétique : (3) Bonne.

« GYMNASE DU PRE GAUCHET »
I3 Rue Nina Simone - ll6t 5C — ZAC EuroNantes
RAPPORT ANNUEL - Période du 01.01.2022 au 31.12.2022

Rapport N°10
09.05.2023
Page 67 sur 80




Localisation Géographique

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Désignation et Caractéristiques Génériques de I'Equipement

Type : Changeur

Réf. Client : ECHANGEURS ECS ET CHAUFFAGE
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Caractéristiques Spécifiques de I'Equipement

Cotation et Tests Fonctionnels

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Lavabo - évier

Réf. Client : LAVABOS VESTIAIRES/DOUCHES
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur 4 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Pompe double

Réf. Client : POMPES RESEAUX ECS, CENTRALES, RADIATEURS ET
PANNEAUX RAYONNANTS

Marque : GRUNDFOSS

Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Rideau d'air chaud

Réf. Client : RIDEAU AIR CHAUD ENTREE
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.
Eff. Energétique : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Ventilation Mécanique Controlée, VMC
Réf. Client : VMC

Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur 4 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.
Eff. Energétique : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Blocs autonomes de sécurité
Réf. Client : Blocs autonomes de sécurité
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur 4 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (2) Moyenne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Centrale SSI et périphéries
Réf. Client : Centrale SSI et périphéries
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Centrale intrusion et périphériques
Réf. Client : Centrale intrusion et périphériques
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF

Type : Ensemble d'interrupteurs et prises de courant
Réf. Client : Ensemble d'interrupteurs et prises de courant

Fonctionnel : Oui
Etat : (3) Bon.
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Localisation Géographique

Niveau : Rez-de-Chaussée
Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Désignation et Caractéristiques Génériques de I'Equipement

Quantité : !
Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Caractéristiques Spécifiques de I'Equipement

Cotation et Tests Fonctionnels

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Exutoire de fumée et commande de treuil
Réf. Client : DESENFUMAGE AVEC OUVRANT

Quantité : !
Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Ouvrants accés public
Réf. Client : Ouvrants accés public
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur 4 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Panneau lumineux sportif
Réf. Client : Panneau lumineux sportif
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Panneaux rayonnants
Réf. Client : Panneaux rayonnants
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (2) Moyenne.
Eff. Energétique : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Revétement de sol sportif
Réf. Client : Sol plastifié

Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Sources lumineuses

Réf. Client : Sources lumineuses
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur 4 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Tout matériel second ceuvre
Réf. Client : Tout matériel second ceuvre
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Batiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : WC - urinoir

Réf. Client : ENSEMBLE PLOMBERIE
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.
Eff. Energétique : (3) Bonne.
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Localisation Géographique

Caractéristiques Spécifiques de
I'Equipement

Désignation et Caractéristiques Génériques de I'Equipement

Cotation et Tests Fonctionnels

Budget avenant du
matériel Hors liste
(€uros HT)

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Ouvrants accés public
Réf. Client : Ouvrants acces public
Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

Site : . GYMNASE MALAKOFF
Béatiment : GYMNASE MALAKOFF
Niveau : Rez-de-Chaussée

Local : (Non-listé) (BATIMENT)

Type : Revétement de sol sportif
Réf. Client : Sol plastifié

Quantité : |

Tranche d'Age : (1) Inférieur a 3 ans

Fonctionnel : Oui

Etat : (3) Bon.

Conformité : (C) Conforme.
Maintenabilité : (3) Bonne.

« GYMNASE DU PRE GAUCHET »
I3 Rue Nina Simone - ll6t 5C — ZAC EuroNantes
RAPPORT ANNUEL - Période du 01.01.2022 au 31.12.2022

Rapport N°10
09.05.2023
Page 70 sur 80




ANNEXE 2 : LISTE DES FILTRES

CTA VESTIAIRES :

e Filtration type TITAPAK G4 450%900. Nombre de cellule 1,5
e Filtration type TITAPAK F7 450%¥900. Nombre de cellule 1,5

CTA GYMNASE :

e Filtration type TITAPAK G4 750%1500. Nombre de cellule 2,5

e Filtration type TITAPAK F7 750%1500. Nombre de cellule 1,5 q%

&
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IK. DOCUMENTS DEMANDES PAR LE PARTENAIREA LA VILLE

Rappel de la liste remise lors de la mise a disposition du gymnase le | *" juillet 2013 :

« Le MAINTENEUR sera sollicité, pendant toute la durée du G.E.R,, pour fournir les documents d’exploitation permettant
Pinformation du PARTENAIRE, dont notamment :

e au démarrage du contrat et a chaque nouvel exercice :

o le Planning de Maintenance Préventive compatible avec I'activité du site,

o une attestation d’assurance pour les dommages que pourraient provoquer directement
personnel dans le cadre de ses prestations sur le Gymnase,

o aufil deleau :
o les feuilles d’intervention aprés chaque opération d’entretien (avec la liste des co

o les certificats attestant de la réalisation des contrdles techniques obliga
légionnelles, disconnecteurs, robinets d’incendie armés, SSI, ....),

o les relevés de consommations (comptage chaleur, électricité, ea
quadlification (B.B.C.) du Gymnase,

o les rapports d’intervention aprés chaque dépannage, rép@iati ¢88] de réserves suite a contrbles
réglementaires (diagnostic technique, piéces remplacées, dés ises intervenantes si le cas,...),

o la mise a jour des plans si des travaux modificatifs ¢ onnel du PARTENAIRE. »

I. Documents demandés par le

Document Date butoir Recu le

'/
/

« GYMNASE DU PRE GAUCHET » Rapport N°10
I3 Rue Nina Simone - 116t 5C — ZAC EuroNantes 09.05.2023
GIBOIRE

RAPPORT ANNUEL - Période du 01.01.2022 au 31.12.2022 Page 72 sur 80




IL. ANNEXES

ILI. ANNEXE | : ARTICLE 39 « RAPPORTS ANNUELS » DU PPP 16.07.2013

« Le Partenaire produit chaque année un compte-rendu, [...], au plus tard le 30 avril qui comprend les éléments mentionnés
par larticle 8 du décret n°2209-243 du 2 mars 2009 et tout texte qui pourra étre amené a le modifier ou le remplacer, et
qui comprend en tout état de cause :

L’absence de production de compte-rendu annuel, ou sa production {
I'article 42.1.

Ce rapport est établi de maniére a permettre la comparais@lf entre I'an

L’extrait d’'une comptabilité analytique du Partenaire présentant I'ensemble des recettes et charges relatives a la
réalisation du gymnase faisant l'objet du contrat ;

Un état mis a jour du patrimoine engagé et des amortissements comptables pratiqués (inve
brutes, dotations aux amortissements, valeurs nettes, identification des nouveaux éléments
mises au rebut de Fannée) ;
Un récapitulatif de la rémunération percue sur année et des éventuelles pénalités imputées ,
Une liste des opérations de GER (valorisées) effectuées sur I'exercice, et le suivi d article 29.
Au titre du suivi des travaux de renouvellement, il sera notamment précisé les
sur ce compte (modalités de rémunération, identification des produits financiers 8
Un état récapitulatif relatif aux prestations réalisées par les prestataires d agu cours de I'année écoulée,
conformément aux prescriptions de l'article 8 du contrat ;

Un inventaire quantitatif et qualitatif des biens de retour et des bieg

e valorisé, valeurs
ifs de 'année ou des

dive, sera sarj@ionnée dans les conditions prévues a

etrace et la précédente. »

&
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IL2. ANNEXE 2 : ATTESTATIONS ASSURANCES IMMEUBLE

VALEAS ASSURANCES Sarl
CENTRE D’AFFAIRES GARE SUD
19 B rue de Chatillon

CS11223

35012 RENNES Cedex

RCS RENNES 398627398

N° ORIAS : 07 000 380
www.orias.fr

E.mail : contact@valeas

v

ATTESTATION D’ASSURANCE

MULTIRISQUE IMMEUBLE

VALEAS ASSURANCES, Courtier en assurances, atteste que la société :

OCDL
2 place du Général Giraud
35000 RENNES

est assurée en MULTIRISQUE IMMEUBLE par un contrat n°® AT038319, souscrit auprés de la Compagnie
GENERALI, pour un bien situé :

GYMNASE VEO
Boulevard de Berlin
44000 NANTES

pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, sous réserve que ce contrat ne soit ni suspendu, ni résilié.

La présente attestation est établie pour valoir ce que de droit et ne saurait engager en aucun cas la
Compagnie GENERALI et notre Cabinet hors des limites du contrat auquel elle se référe.

Fait a RENNES le 17 mai 2022
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IL3. ANNEXE 3 : LISTE DU MATERIEL A ENTRETENIR

Nbre Désignation Marque Type i Caractéristiques

TALLATIONS DE CHAUFFAGE - VENTILATION

24 iPanneaux rayonnants a eau chaude

1 :Caissons double flux

Partie sanitaires / administration

15 :Radiateurs

6 iPanneaux rayonnants a eau chaude

1 iRideau dair chaud

3 i{Pompes

1 Vase d'expansion

1 Armoire électrique

1 GTC

3 iExtracteurs

1 iCaisson double flux
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Nbre Désignation Marque

TALLATIONS DE PLOMBERIE - SANITAIRES - INCENDI

Type i Caractéristiques

Salle

Sans objet

Partie sanitaires / administration

1 iArrivée générale avec comptage

1 :Disconnecteur

1 Production solaire ECS + secours

1 {Pompe

3 {Echangeurs a plaques

5 tUrinoirs

9 iwcC

6 iBarres de maintien

9 |Distributeurs de papier

12 iLavabos / éviers avec robinetterie

34 :Douches avec mitigeur

4 iSieges relevables

4 ilLave-mains, poste d'eau
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Nbre Désignation Marque Type ;| Caractéristiques

ELECTRICITE COURAN

Salle

1 {Tableau électrique

216 Souces lumineuses

8 {BAES, Blocs phare

10 |{Interrupteurs, détecteurs de présence, boutons poussoirs

10 |{Prises 2P+T

Partie sanitaires / administration

1 |Tableau divisionnaire avec compteur

1 |Tableau électrique

54 iTubes fluorescents

96 {Sources lumineuses

34 iSources lumineuses étanches

36 {BAES, BAPI

35 {Interrupteurs, détecteurs de présence, boutons

47 {Prises 2P+T

10 {Prises RJ45
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Nbre Désignation Marque Type | Caractéristiques

ELECTRICITE COURANTS FAIBLES (SSI, Contrdle Acces, ichage, Inf

1 Baitier bris de glace

2 iSirene

5 iFlashes lumineux

2 iDétecteurs de mouvement

Partie sanitaires / administration

1 iCentrale incendie

3 iBoitiers bris de glace

10 Sirénes

1 iCentrale anti-intrusion

10 iDétecteurs de mouvement

6 iSirenes

1 :Centrale contrble d'acces

3 ilLecteurs de badges

1 {Interphone

1 iHorloge mére (avec antenne [

7 iHorloges
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Nbre Désignation Marque { Typ Caractéristiques

BATIMENT (Ouvrants, Menuiserie, Mobilier, Revétements Sols et murs,

Etanchéité Couverture) Hors Structure, Toiture et Fondations

1 iPorte doubles battants avec groom

1 iOuwant de toiture motorisé

10 (Ouwrants de fagades (commande manuelle)

1 ens |panneaux acoustiqgues montés verticalement

Partie sanitaires / administration

12 iPortes

1 ens iPortes coupe-feu avec groom

1 iPorte automatique 2 ventaux (entrée gymnase)

1 iporte a double action sur pivot (entrée gymnase)

3 iPortes simples avec groom (évacuation ou locaux techniques)

1 ens {Revétement carrelage

300 :dalles de faux-plafond (métalliques ou hygro)

1 iMeuble bar stratifié 2,50 m

2 iBureaux

Extérieur

1 iToiture (reprise étanchéité)

1 ens iGouttieres et chéneaux

»

1 ens |Bardage
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Nbre Désignation Marque Type: Caractéristiques

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Basket ball (4 terrains)

8 iPaniers relevables motorisés

Général

1 |Sol sportif GERFLOR

1 ens {gradins

1 iAfficheur de score électronique BODET

IL4. ANNEXE 4 : FICHE DE GPA

Pas de d’intervention au titre de la GPA sur le gymnase en 2019

IL5. ANNEXE 5 : FICHEDO

Une déclaration en Dommages Ouvrages a été faite\@h octo 02%our le sinistre des infiltrations sur le mur.

&
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